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ВИБІР ПРІОРИТЕТНОГО НАПРЯМКУ ПРОЕКТУВАННЯ 
ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ 110 кВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. 
 
В статті представлено передпроектний порівняльний аналіз між традиційними, компактними і 
самокомпенсуючими повітряними лініями 110кВ в сучасних умовах, що дозволить впровадити в 
практику проектування повітряні лінії підвищеної пропускної здатності.  
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Вступ. Умови ринку двосторонніх договорів і балансуючого ринку 
електроенергії, в яких функціонує електроенергетична галузь України 
вимагають відповідного переосмислення при створенні наукової платформи в 
напрямку розвитку електричних мереж. Перспективними змінами в даному 
напрямку є методологія пошуку раціональної структури при виборі 
пріоритетного напрямку проектування електромережевих об'єктів, до яких 
відносяться і повітряні лінії (ПЛ). 
Вибір пріоритетного напрямку проектування ПЛ в сучасних умовах 
пов'язаний з необхідністю аналізу альтернативних варіантів з урахуванням 
економічних критеріїв і технічних аспектів, що і обумовлює специфіку 
завдання при передпроектному порівняльному аналізі. 
Аналіз останніх досліджень і літератури. Транспортування потужності 
ПЛ являється найдешевшим способом передачі та розподілу електричної 
енергії, а при виконанні міжсистемних зв’язків практично єдиним [1].  
Ефективність транспортування потужності ПЛ визначається в першу 
чергу її пропускною здатністю. Вимоги до пропускної здатності постійно 
ростуть, при цьому засоби її підвищення дуже різні як по ефективності дії, 
так і за економічними показниками. І на сьогодні вже є нові розробки, що 
характеризуються різноманіттям технічних рішень [1-3]. Так в 
енергосистемах країн, які межують з енергосистемами України, успішно 
експлуатуються компактні повітряні лінії (КПЛ) [2] та керовані 
самокомпенсуючи повітряні лінії (КСПЛ) [3]. 
Аналіз літературних джерел показав, що для транспортування 
потужності в Україні массово застосовуються традиційні ПЛ, які мають 
низьку пропускну здатність [4]. 
          Єдиною можливістю збільшення пропускної здатності існуючих 
електричних мереж являється збільшення пропускної здатності самих ПЛ. 
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        Пріоритетний напрямок, що забезпечує збільшення пропускної здатності 
електропередач базується на впровадженні в електричних мережах для 
транспортування потужності таких технічних рішень, як КПЛ і КСПЛ [2 - 4]. 
          Тому при виборі пріоритетного напрямку проектування доцільно 
виконувати порівняльний аналіз не тільки між собою традиційних ПЛ різних 
конструкцій, а і КПЛ та КСПЛ з традиційними ПЛ. 
          Мета досліджень. Провести передпроектний порівняльний аналіз між 
традиційними, компактними і самокомпенсуючими повітряними лініями 110 
кВ з урахуванням сучасних умов, що дозволить впровадити в практику 
проектування повітряні лінії підвищеної пропускної здатності.  
          Матеріали дослідження. У загальному випадку вибір пріоритетного 
напрямку проектування ПЛ, як процедури ухвалення рішення має дві 
складових - емоційну (імпульсивні рішення) і раціональну. Домінуючою в 
теорії ухвалення рішень є гіпотеза раціонального, коли емоційна складова не 
береться до уваги 5. 
          Т. Сааті запропонував мультиплікативну модель, що відноситься до 
раціональної процедури ухвалення рішення і базується на обчисленні 
важливості критеріїв, а потім і альтернатив по кожному з обраних критеріїв. 
Він припустив, що важливість визначається в результаті оцінки експертом, в 
скільки разів одна альтернатива важливіша за іншу за цим критерієм [6].  
          Вибір пріоритетного напряму в проектуванні ПЛ можна представити 
безліччю альтернатив  
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для оцінки важливості альтернатив.  
          Кожній альтернативі виставляють оцінки по усій безлічі критеріїв q - 
оцінка i- й альтернативи по j- му критерію. Ваги порівнюваних 
об'єктів(спочатку критеріїв, а потім послідовно альтернатив рішення за 
кожним критерієм) обчислюємо по формулах: 
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          Важливість альтернативи по кожному з критеріїв визначаються в серії з 
m процедур попарних порівнянь, в кожній з яких визначаються ваги за 
критерієм. Потім в співвідношенні (3) значення m - число критеріїв, 
замінюється на n - число альтернатив.  
Кращою вважається альтернатива з найбільшою кількістю важливих 
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критеріїв. 
Відповідно до вище викладеного проведено передпроектний 
порівняльний аналіз традиційних ПЛ з КПЛ і КСПЛ з урахуванням діапазону 
потужності (Р), що передається, для вибору пріоритетного напрямку 
проектування ПЛ в сучасних умовах.  
Результати досліджень представлено в табл. 1 і 2 
 
Таблиця 1 – Результати передпроектного порівняльного аналізу при 
транспортуванні потужності Рmіп≤Рп<0,5(Рmах+Рmіп)  
 
Таблиця 2 – Результати передпроектного порівняльного аналізу при транспортуванні 
потужності 0,5(Рmах+Рmіп)<Рп≤Рmах  
 
Відносні 
витрати на 
одиницю 
переданої 
потужності, 
відн. од. 
Технологічні 
втрати на 
траспортування 
електричної 
енергії, відн. 
од. 
Номер 
альтер-
нативи 
Пропускна 
здатність  
відн. од. 
120 
мм2 
240 
мм2 
120 
мм2 
240 
мм2 
Конструкція 
1 1 1,75 1,97 0,1 0,05 Традиційна 
ПЛ 
2 1,35 1,29 1,45 0,13 0,067 КПЛ 
3 1,40 1,23 1,38 0,14 0,066 КСПЛ 
 
          Проведені дослідження показали, що пріоритетним напрямком 
проектування ПЛ 110 кВ при транспортуванні потужності Рmіп≤Рп<0,5(Рmах + 
Рmіп) являються КПЛ, а при транспортуванні потужності 0,5(Рmах + Рmіп)<Рп≤ 
Рmах пріоритетним напрямком є КСПЛ. 
Аналіз альтернативних варіантів з урахуванням діапазону потужності 
(Р), що передається, дозволив вибрати пріоритетний напрямок проектування 
ПЛ 110 кВ в сучасних умовах. 
Відносні 
витрати на 
одиницю 
переданої 
потужності, 
відн. од. 
Технологічні 
втрати на 
траспортування 
електричної 
енергії, відн. 
од. 
Номер 
альтер-
нативи 
Пропускна 
здатність  
відн. од. 
120 
мм2 
240 
мм2 
120 
мм2 
240 
мм2 
Конструкція 
1 1 3,5 3,93 0,05 0,025 Традиційна 
ПЛ 
2 1,25 2,78 3,11 0,06 0,02 КПЛ 
3 1,20 2,88 3,23 0,06 0,029 КСПЛ 
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Висновок. Проведено передпроектний порівняльний аналіз між 
традиційними, компактними і самокомпенсуючими повітряними лініями 110 
кВ з урахуванням сучасних умов по методу Т. Саатті, що дозволить 
впровадити в практику проектування повітряні лінії підвищеної пропускної 
здатності. 
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          В статье проведен предпроектный сравнительный анализ между традиционными, 
компактными и самокомпенсируючими воздушными линиями 110кВ в современных условиях, 
что позволит внедрить в практику проектирования воздушные линии повышенной пропускной 
способности. 
Ключевые слова: воздушная линия, мощность, пропускная способность. 
 
          In the article a pre-project comparative analysis is conducted between traditional, compact and 
samokompensazion by the air-tracks of 110кВ in modern terms, that will allow to inculcate the air-
tracks of enhanceable carrying capacity in practice of planning.  
          Keywords:  air-tracks, power, сarrying capacity. 
 
